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PLANTA BAIXA, DEMOLIÇÕES E ALVENARIAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE

 SANTO ANTONIO DO
SUDOESTE  -  PR.
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PROPRIETARIO:
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INDICADA

2023

IMPLANTAÇÃO DA FARMACIA NO POSTO S. LUDOVICO PERON

.

RUA PERCY SCHREINER ESQ. RUA SANTOS DUMONT

PREF. MUN. SANTO ANTONIO DO SUDOESTE
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PLANTA BAIXA - EXISTENTE A REFORMAR

PINTUTA EXTERNA COM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO

PINTUTA EXTERNA COM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO

Legenda:
Alvenaria a ser executada 20,00 m2 
Alvenaria a ser demolida 20,00 m2 
Janelas a serem retiradas 3,60 m2
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Ponto de água fria existente
Ponto de esgoto existente

A= 79,44 m2
 EXISTENTE A REFORMAR

PASSEIO PÚBLICO EXISTENTE

CALÇADA EM PAVER 6 CM
A EXECUTAR 21,10 M2
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PLANTA BAIXA -DISPOSIÇÃO FINAL DA FARMÁCIA

Parteleira metálica
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Parteleira metálica

Quantitativos:
Porta Janela em Vidro Temperado 10 mm (2,00x2,10 m) =3 un
Portas internas de madeira (0,80x2,10 m) = 3 un
Janela (óculo) para entrega medicamentos em vidro 
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Temperado 6 mm (2,00x1,10m P=1,00 m)= 1un
Bancada em granito (0,60 x 3,00 m)= 1 un

Bancada em granito para a pia com torneira metálica
0,60x1,50 m

Bancada em granito para a pia (0,60 x 1,50 m)= 1 un

Ligar esgoto da pia em caixa gordura 
 e após rede pública

79,44 M2
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Muro de Divisa - h=250cm
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Vestiário Central Masc.
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Ponto de água fria na parede (PVC 25 mm)

Ponto de esgoto no piso (PVC 50 mm)
IMPLANTAR

Caixa de gordura a ser implantada

Fossa séptica existente
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PLANTA BAIXA - IMPLANTAR COZINHA NA ESTRUTURA DA UPA

IMPLANTAÇÃO DE COZINHA NA ESTRUTURA DA UPA
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